
R

POZZETTO CON VALVOLA DI NON RITORNO

POZZETTO DI PRE IMMISSIONE

POZZETTO DEGRASSATORE 

ACQUE NERE

ACQUE MISTE

FOGNATURA

ACQUE METEORICHE

POZZETTO PLUVIALE SIFONATO

LEGENDA

CADITOIA 50X50X70

SIFONE FIRENZE

CON TAPPO A VITE

POZZETTO A DISPERSIONE CON CADITOIA

POZZETTO DI ISPEZIONE

cm 50x50x70 - invarianza idraulica

 

FOSSA IMHOFF

BRAGA DI RACCORDO CON ISPEZIONE

(anella e coperchio interrati)
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caditoia a canale

Art. a1.C01.002
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caditoia a canale

griglia lineare in ghisa

N.B.: le quote relative ai pozzetti sono riferite all'estradosso del chiusino

contatore gas
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pozzetto di raccolta

acque di falda

linea esistente

Ø160

D

Art. a1.C01.003

Art. a1.C01.001

pozzetto a dispersione Art. a1.C01.005

Eventuale integrazione con impianto

di accumulo Art. a1.C02.008 previa

modifica della rete di captazione e

scarico  e allaccio all'impianto elettrico

pozzetto 60x60x60

Art. a1.C02.004

pozzetto degrassatore

Art. a1.C02.007

pozzetto sifonato

Art. a1.C02.006

tubazione in polietilene

Art. a1.C02.014

tubazione in polietilene

Art. a1.C02.013
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