
PIANO PRIMO

VANO

TECNICO

WC

PIANO TERRA

LABORATORIO MECCANICO

GUARDIOLA

+0.60 H=265

H=235

LABORATORIO INFORMATICA

Monoblocco frangisole con 

serramento in mazzetta tipo 

"Roverblok di Roverplastik"

VOLUME IN AMPLIAMENTO

Muratura Poroton TSI 42,5 cm Lastra in cartongesso

profilo a C da 27 mm e 

interposto isolante minerale

LABORATORIO MECCANICO 

MOTORISTICA

LABORATORIO

MISURE ELETTRICHE

AULA

H=243

WC

H=300

Poroton

WCH

LABORATORIO 

PNEUMATICA

H=300

12x1

H=300

+0.575

+0.575

LABORATORIO 

AUTOMAZIONI

 E 

SISTEMI

H=280

VOLUME IN AMPLIAMENTO

LABORATORIO

SISTEMI PLC - INFORMATICA

WC

H=268

GUARDIOLA

VANO

TECNICO

H=240

LABORATORIO 

INFORMATICA

AULA

WC

25 ALUNNI

H=300

AULA

H=300

WCH
LABORATORIO

INFORMATICA

25 ALUNNI

H=300

AULA

H=250

25 ALUNNI

H=300

AULA

H=300

+4.075

PIANO SECONDO

VOLUME IN AMPLIAMENTO

SMALTIMENTO

RIF. CHIMICA

AULA

LABORATORIO

ELETTRONICA

GUARDIOLA

H=276

VANO

TECNICO

WC

LABORATORIO 

CHIMICA

25 ALUNNI

25 ALUNNI

AULA

25 ALUNNI

H=300

25 ALUNNI

H=300

AULA

WC

WCH

AULAAULA

25 ALUNNI

25 ALUNNI

H=300

AULA

H=300

H=260

H=300

AULA

H=300

VOLUME IN AMPLIAMENTO

PIANO COPERTURA

+7.575

LOCALE

TECNICO

COMPRESSORI

CENTRALE

UNITA' TRAT.

ARIA

mq 44.23

CENTRALE

TERMICA

mq 26.86

+7.575
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TSI 34 cm

23/3/685

14/3/685 14/3/685 18/3/685

14/3/68514/3/68514/3/685

19/3/685

12x1

12x112x1

12x1

12x1

12x1

12x1

12x1 12x1

12x112x1

12x112x1

12x1

12x112x1

12x1

28x1,5 (entro controsoffitto)

Rame 28x1,5 (entro controsoffitto)
28x1,5 (entro controsoffitto)

N.B.

TUBAZIONI 12x1 A VALLE DEI COLLETTORI POSATE A PAVIMENTO

TUBAZIONI 28x1,5 A MONTE COLLETTORI ENTRO CONTROSOFFITTO CON CALATA A PARETE

H=250
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COLLEGAMENTO

A IMPIANTO
ESISTENTE

VEDI PARTIC. "1"

VEDI PARTIC. "1"

COLLEGAMENTO

A IMPIANTO

ESISTENTE

COLLEGAMENTO

VEDI PARTIC. "1"

ESISTENTE

A IMPIANTO

tubazione esistente acciaio 1" / 1"1/4 (a controsoffitto)

tubazione esistente acciaio 1" / 1"1/4 (a controsoffitto)

VALVOLE INTERCETTAZIONE NUOVO IMPIANTO

CON EVENTUALE RIDUZIONE

nuova tubazione 28x1,5 (entro controsoffitto)

nuova tubazione 28x1,5 (entro controsoffitto)

ALLACCIAMENTO ALL'IMPIANTO ESISTENTE

PARTICOLARE "1"

PARTICOLARE NUOVO LABORATORIO

PIANTA PIANO TERRA

NUOVO LABORATORIO

IN EDIFICIO ESISTENTE

CORTILETTO

CENTRALE

TERMICA

TUBAZIONI IN RAME

PREISOLATO PER GAS 6,4/9,5

ENTRO CANALETTA IN PVC 

TUBAZIONI IN RAME

PREISOLATO PER GAS 6,4/12,7 

ENTRO CANALETTA IN PVC 

UNITA' ESTERNE

INSTALLATE A PAVIMENTO

Multistrato 20x2 (entro controsoffitto)

ACQUA FREDDA

AL POZZETTO

ESISTENTE

SAPONATE
ACQUE

13/3/685COLLABORATORI PROVINCIA DI RAVENNA

P.I. Andrea Bezzi

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI 

E IMPIANTI MECCANICI

Ing. Patrizio Berretti

NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA ALLA SEDE DELL'I.T.G.C.

"G. COMPAGNONI" E DELL'I.T.I.S. "G. MARCONI" DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 

FINALIZZATA ALLA DISMISSIONE DELLA SEDE DELL'I.P.S.I.A. "E. MANFREDI" 

DI LUGO - VIA TELLARINI 34/36
via Lumagni, n. 24/26 - LUGO (RA)

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

 Responsabile del Servizio: Arch. Giovanna Garzanti

Servizio Edilizia Scolastica e Patrim
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